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спрямо които ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С „ИМПЕРИЯ ТЕХНО“  

при „МАКАО БЪЛГАРИЯ” ООД извършва дейности по оценяване на съответствието в 

рамките на предоставения акредитиран обхват 

 

№ 
по 

ред 

Област на 
контрол 

Вид на 
контрола 

Контролиран 
параметър/ 

характеристика 

Методи за изпитване/ 
измерване, 

използвани при 
контрол 

Нормативни актове, 
стандарти, 

спецификации, схеми 

1 2 3 4 5 6 

1.  Електрически 
уредби и 

съоръжения за 
напрежение до 

1000 V 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

Импеданс 
на контура „фаза- 

защитен проводник” 
или „фаза-проводник 

PEN“ 

Наредба № РД-02-20-1 
(ДВ.бр.53/2018 г.),  
Приложение № 4 

ПК 7.1-01 
Версия 3.0/ 10.02.2025 г. 

 

Наредба № 3,  
(ДВ, бр. 90 и бр. 91/ 2004 г. 
Изм. ДВ, бр. 42/ 2015 г.) 
Наредба № 16-116,  
(ДВ, бр. 26/ 2008 г., 
Изм .ДВ бр. 42/ 2015 г.) 

Техническа спецификация 

2.  Електрически 
уредби и 

съоръжения за 
напрежение до 

1000 V 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

Контрол на прекъсвачи 
за защитно изключване: 
- Ток на 

задействане; 
- Време за 

изключване; 
- Допирно 

напрежение; 
- Съпротивление 

спрямо земя на 
предпазното 
заземяване 

Наредба № РД-02-20-1 
(ДВ.бр.53/2018 г.),  
Приложение № 5 
ПК 7.1-02 
Версия 3.0/ 10.02.2025 г. 

Наредба № 3,  
(ДВ, бр. 90 и бр. 91/ 2004 г. 
Изм. ДВ, бр. 42/ 2015 г.) 
Наредба № 16-116,  
(ДВ, бр. 26/ 2008 г., 
Изм .ДВ бр. 42/ 2015 г.) 

Техническа спецификация 

3.  Електрически 
уредби и 

съоръжения за 
напрежение до и 

над 1000 V 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

Съпротивление на 
защитна заземителна 
уредба 

Наредба № РД-02-20-1 
(ДВ.бр.53/2018 г.),  
Приложение № 3 

ПК 7.1-03 
Версия 3.0/ 10.02.2025 г. 
 

Наредба № 3,  
(ДВ, бр. 90 и бр. 91/ 2004 г. 
Изм. ДВ, бр. 42/ 2015 г.) 
Наредба № 16-116,  
(ДВ, бр. 26/ 2008 г., 
Изм .ДВ бр. 42/ 2015 г.) 

Техническа спецификация 

4.  Електрически 
уредби и 

съоръжения за 
напрежение до и 

над 1000 V 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

Съпротивление на 
мълниезащитна 
заземителна уредба 

Наредба №  
РД-02-20-1 
(ДВ.бр.53/2018 г.),  
Приложение № 3 

ПК 7.1-04  
Версия 3.0/ 10.02.2025 г. 

Наредба № 4, 
ДВ, бр. 6/ 2011 г. 
Наредба № 3,  
(ДВ, бр. 90 и бр. 91/ 2004 г. 
Изм. ДВ, бр. 42/ 2015 г.) 
Наредба № 16-116,  
(ДВ, бр. 26/ 2008 г., 
Изм .ДВ бр. 42/ 2015 г.) 

Техническа спецификация 
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№ 
по 

ред 

Област на 
контрол 

Вид на 
контрола 

Контролиран 
параметър/ 

характеристика 

Методи за изпитване/ 
измерване, 

използвани при 
контрол 

Нормативни актове, 
стандарти, 

спецификации, схеми 

5.  Електрически  
редби и 

съоръжения за 
напрежение до и 

над 1000 V 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

Съпротивление на 
изолация 

Наредба № РД-02-20-1 
(ДВ.бр.53/2018 г.),  
Приложение № 2 
ПК 7.1-05  
Версия 3.0/ 10.02.2025 г. 

Наредба № 3 
(ДВ, бр. 90 и бр. 91/ 2004 г. 
Изм. ДВ, бр. 42/ 2015 г.) 
Наредба № 16-116,  
(ДВ, бр. 26/ 2008 г., 
Изм .ДВ бр. 42/ 2015 г.) 
Наредба № РД-02-20-1 
(ДВ. бр. 53/2018 г.), 
чл.28,Приложение № 2,  
чл. 13 (2) 
Техническа спецификация 

6.  Микроклимат на 
работна и битова 

среда 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

- температура на 
въздуха; 

- скорост на 
движение на 
въздуха; 

- относителна 
влажност на 
въздуха. 

Наредба № РД-07-3  
(ДВ, бр. 63/ 2014 г.) 
ПК 7.1-06 
Версия 2.5/ 04.08.2025 г. 

Наредба № РД-07-3 
(ДВ. бр. 63/ 2014 г.) 
Наредба № 26 
(ДВ. бр. 103/ 2008 г., 
Изм. ДВ, бр. 53/ 2022 г.) 
Наредба № 24, 
(ДВ. бр. 95/ 2003 г., 
попр. ДВ, бр.100/ 2003 г.) 
Наредба № 9 
(ДВ. бр. 46/ 1994) 
Наредба № 2 
(ДВ. бр.15/ 2007 г.) 
Наредба № 3 
(ДВ. бр. 15/ 2007 г., 
Изм. ДВ, бр. 108/ 2024 г.) 
БДС 14776 

Техническа спецификация 

7.  Изкуствено 
осветление на 

работна и битова 
среда 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

Осветеност Методични указания за 
измерване и оценка на 
изкуствено осветление в 
сгради 40-85  
изд. Стандартизация, 
1985г. 
ПК 7.1-07 
Версия 2.5/ 10.02.2025 г. 

Наредба № 49,  
(ДВ, бр.7/1976 г. 
Изм. ДВ, бр. 64/1976 г.) 
Наредба № 26 
(ДВ, бр. 103/ 2008 г., 
Изм. ДВ, бр. 53/ 2022 г.) 
Наредба № 24, 
(ДВ. бр. 95/ 2003 г., 
попр. ДВ, бр.100/ 2003 г.) 
Наредба № 9, 
(ДВ, бр. 46/ 1994 г.) 
Наредба № 2 
(ДВ, бр. 15/ 2007 г.) 
Наредба № 3, 
(ДВ, бр. 15 / 2007 г.,  
Изм. ДВ, бр. 108/ 2024 г.) 
Наредба № 19, 
(ДВ, бр. 79/ 2008 г. 
Изм. ДВ бр. 103/ 2011 г.) 
НАРЕДБА № Iз-1971  
(ДВ, бр.96/2009 г.; 
изм. ДВ, бр.91/2024г.) 



Ф 7.1-1-01 
СПИСЪК НА ДАТИРАНИ ВЕРСИИ НА СТАНДАРТИ, 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

 

F 7.1-1-02_v2.0_14.05.2021       Стр. 3 от 3 

 

№ 
по 

ред 

Област на 
контрол 

Вид на 
контрола 

Контролиран 
параметър/ 

характеристика 

Методи за изпитване/ 
измерване, 

използвани при 
контрол 

Нормативни актове, 
стандарти, 

спецификации, схеми 

НАРЕДБА № 28  
(ДВ. бр. 109/ 2008 г. 
изм. ДВ. бр. 105/2023г.) 
БДС EN 12464-1 

Техническа спецификация  

8.  Шум в 
помещения на 

жилищни и 
обществени 

сгради 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

- Еквивалентно 
ниво на шум 

Ниво на шум 

БДС 15471:1982 
ПК 7.1-08 
Версия 2.5/ 10.02.2025 г. 

Наредба № 6, 
Приложение № 2 
Таблица 1 
(ДВ, бр. 58/ 2006 г., 
изм. ДВ, бр. 24/ 2022 г.) 
Наредба № 9, 
(ДВ, бр.46/ 1994 г.) 
Наредба № 26, 
ДВ, бр.103/ 2008 г.) 
Наредба № 2, 
(ДВ, бр. 15/ 2007 г.) 
Наредба № 6, 
(ДВ, бр. 16/ 1977 г.) 
Наредба № 24, 
(ДВ. бр. 95/ 2003 г., 
попр. ДВ, бр.100/ 2003 г.) 
Наредба № 7 
(ДВ, бр.88/ 1999 г.,  
изм. ДВ, бр. 95/ 2016 г.) 

Техническа спецификация 

9.  Шум в околна 
среда 

в различните 
територии и 

устройствени 
зони в 

урбанизираните 
територии и 

извън тях 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

- Еквивалентно 
ниво на шум 

Ниво на шум 

БДС 15471:1982 
 
ПК 7.1-09 
Версия 2.4/ 10.02.2025 г. 

Наредба № 6, 
Приложение № 2 
Таблица 2 
(ДВ, бр. 58/ 2006 г. 
изм. ДВ, бр. 24/ 2022 г.) 

Техническа спецификация 

10.  Шум в работна 
среда 

Първоначален/ 
периодичен на 

нови и/или в 
експлоатация 

обекти и 
съоръжения 

- Дневно ниво на 
експозиция на 
шум 

- Средно  
седмично ниво на 
експозиция на 
шум 

- Ниво на върхово 
звуково налягане 
 

- Ниво на шум 
- Еквивалентно 

ниво на шум 

БДС EN ISO 9612:2009 
(БДС ISO 1999:2014) 
БДС15471:1982 
 
ПК 7.1-10 
Версия 2.4/ 03.10.2025 г. 
 

 

Наредба № 6, 
(ДВ, бр. 70/ 2005 г.)  

Техническа спецификация  

 


